
                      

Помещения 

Плоскость (Г 

- 

горизонтальн

ая, В - 

вертикальная

) 

нормировани

я 

освещенност

и и КЕО, 

высота 

плоскости 

над полом, м 

Разряд и 

подразря

д 

зрительн

ой 

работы 

Искусственное освещение Естественное освещение 

Совмещенное 

освещение 

Освещенность рабочих 

поверхностей, лк 

Цилиндричес

кая 

освещенност

ь, лк 

Показатель 

дискомфор

та, не более 

Коэффицие

нт 

пульсации 

освещеннос

ти, %, не 

более 

КЕО ен, % КЕО ен, % 

при 

комбинирован

ном освещении 

при 

общем 

освещен

ии 

при верхнем 

или 

комбинирован

ном освещении 

при 

боковом 

освещен

ии 

при верхнем 

или 

комбинирован

ном освещении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Предприятия общественного питания 

40. 

Обеденные 

залы 

ресторанов, 

столовых 

Г-0,8 Б-2 - 200 - # 20 - - - 

41. 

Раздаточные 

Г-0,8 Б-1 - 300 - # 15 - - - 



42. Горячие 

цехи, 

холодные 

цехи, 

доготовочные 

и 

заготовительн

ые цехи 

Г-0,8 Б-2 - 200 - # 20 - - 1,2 

43. Моечные 

кухонной и 

столовой 

посуды, 

помещения 

для резки 

хлеба, 

помещение 

заведующего 

производство

м 

Г-0,8 Б-2 - 200 - # 20 - - 1,5 

 

 

 


